
    Client : Ville de Vouziers 
    Affaire : Diagnostic de structure et géotechnique  – Hôtel de ville de Vouziers (08) 

 

7 
 

C. Reconnaissance du PH R+2 

 

 

 Dalle S5: cf coupe S5 

 Plancher bois 

 Solive : 80 mm x 210 mmht 

 Entraxe = 37 cm 

 Portée = 5,10 m 

 Parquet bois, ep = 22 mm 

 Lattis plâtre en sous face 

 Poutre principale : 2 IPE200, portée = 7,60 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mur S6: cf coupe S6 

 Mur en brique rouge pleine, ep = 30 cm 

 Enduit plâtre de 30 mm de chaque côté 

 Hauteur = 5,50 m 

 

 

 

 

D. Reconnaissance du PH R+3 

 

 

 Mur S7: cf coupe S7 

 Mur en brique rouge pleine, ep = 30 cm 

 Hauteur = 3,83 m 


